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Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług serwisowania oraz napraw urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych 
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
USŁUGI SERWISOWE: Szczegółowy zakres prac przeglądów okresowych obejmuje:
a) Urządzenia klimatyzacji typu split, klimatyzacji typu VRF, agregatów wody lodowej i chłodniczych:

1. umycie urządzenia na zewnątrz i wewnątrz
2. dezynfekcja dopuszczonymi przez PZH preparatami jednostek wewnętrznych
3. umycie i sprawdzenie stanu skraplacza
4. sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterownia i ewentualna konfiguracja systemu
5. sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych
6. sprawdzenie szczelności układu freonowego
7. sprawdzenie połączeń, sprawdzenie

8. stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji
9. sprawdzenie stanu oleju w sprężarkach
10. sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych
11. sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek
12. sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterownia
13. sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych
14. sprawdzenie działania układu sterownia i elementów automatyki
15. sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu
16. sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań
17. sprawdzenie pomp
18. sprawdzenie zaworów trójdrogowych
19. sprawdzenie wentylatorów
20. wyczyszczenie (odkurzenie) wnętrza szafy sterowniczej
21. malowanie antykorozyjne ognisk korozji
22. wydruk aktualnego stanu jednostek wewnętrznych układu VRF
b) Centrale wentylacyjne:
1. mycie, dezynfekcja centrali wentylacyjnej, skraplaczy, wymienników powietrza wentylatorów itp.
2. mycie skraplacza i parownika
3. sprawdzenie stanu skraplacza i parownika
4. sprawdzenie historii pracy sprężarek, układu sterownia i ewentualna konfiguracja systemu
5. sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych
6. sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie
7. stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji
8. sprawdzenie stanu oleju w sprężarkach
9. sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych
10. sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterownia
11. sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (presostatów)
12. sprawdzenie działania układu sterownia i elementów automatyki centrali
13. sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury, ciśnienia, wilgotności, itp.
14. sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań
15. sprawdzenie naciągu przekładni pasowej
16. sprawdzenie łożysk wentylatorów, silników
17. pomiar wydajności powietrza centrali wentylacyjnej
18. wyczyszczenie (odkurzenie) szafy sterowniczej
19. malowanie antykorozyjne ognisk korozji
Materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia przeglądów urządzeń dostarczy Wykonawca, na własny koszt i ryzyko. W skład materiałów pomocniczych wchodzą w szczególności:
1) żarówki i lampki sygnalizacyjne w układach sterowania urządzeń,

2) bezpieczniki topikowe,

3) materiały i płyny czyszczące, konserwujące i dezynfekujące,

4) czyściwo,
5) wkręty, nity zrywne, nakrętki, śruby,

6) farby antykorozyjne niezbędne do malowania konserwowanych urządzeń.
Po wykonaniu przeglądu urządzeń Wykonawca sporządzi każdorazowo „Protokół przeglądu”, w którym wyszcze​gólni wszyst​kie podjęte czynności kontrolne i konserwacyjne oraz określi stan techniczny części zamiennych i podzespołów urządzeń.
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